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Porotilo o pitni vodi iz Javnih vodovodov v upravljanju obcine Gorenja vas - Poljane za leto 2020

1. UVOD

Pitna voda je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali
za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in na to, ali se voda dobavija iz
vodovodnega omreZja iz sistema za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda, ter vsa voda,
ki se uporablja za proizvodnjo in promet Zivil.

Zakonodaja na podrogju oskrbe s pitno vodo doloca zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z
namenom varovanja zdravja ljudi. V skladu z dologili 10. ¢l. Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS §t.
19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017) mora upravljavec izvajati notranji
nadzor, ki zagotavija skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode na pipah oziroma mestih, kjer se
voda uporablja kot pitna voda, v objektih za proizvodnjo, promet Zivil, pakiranje vode in v primeru oskrbe
s pitno vodo s cisternami na mestu iztoka iz cistern. Notranji nadzor mora biti vzpostavljien na osnovah
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sistema, ki omogola prepoznavanje
mikrobioloskih, kemiénih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavijajo potencialno nevarnost za zdravje
ljudi.

V porogilu so obravnavani vzorci odvzeti v okviru notranjega nadzora pitne vode in vzorci vode odvzeti v
okviru drzavnega monitoringa pitne vode iz naslednjih vodovodov: Delnice - Podpreval, Fuzine, Lucine,
Podvrh - Zapreval, Poljane, Stara Oselica - Slajka, Trebija - Gorenja vas - TodraZ in Zarobar - Hlavce
Njive - Brda.

V primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih morebitnih nepravilnosti na vodooskrbnem sistemu se
takoj telefonsko obvesti odgovorno osebo za pitno vodo, g. GasSperja Cadez (ob&ina Gorenja vas -
Poljane). Vsa priporogila se podajo tudi v pisni obliki v sprotnih porocilih.

Zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred Skodljivimi ucinki
zaradi kakrdnegakoli onesnazenja pitne vode, predpisuje Pravilnik o pitni vodi (Ur. list. RS, $t. 19/04,
35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/2015 in 51/2017). Pravilnik je usklajen z Direktivo sveta 98/83/ES, z dne
3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za oskrbo ljudi (Council Directive 98/83/EC of 3
November 1998 on the quality of water intended for human consumption), ki ureja podrocje pitne vode.

2. ZAKONSKE PODLAGE

e Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in
51/2017);

o Zakon o zdravstveni ustreznosti Zivili in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z Zivili (Ur. list RS
§t. 52/2000, 42/2002, 47/2004-ZdZPZ);

e Zakon o vodah (UR. list RS, &t. 67/02, 2/04 — Zzdrl-A, 41/04-ZV0O-1, 57/08,57/12, 100/13, 40/14
in 56/15);

e Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. list RS $t. 25/09, 68/12 in 66/2016).
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Poroilo o pitni vodi iz Javnih vodovodov v upravljanju ob¢ine Gorenja vas - Poljane za leto 2020

3. JAVNIVODOVOD DELNICE - PODPREVAL

3.1 Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodooskrbni sistem Delnice — Podpreval oskrbuje s pitno vodo 104 prebivalc e na obmoé&ju Delnic. V
vodohranu se, pred distribucijo pitne vode v omrezje, voda dezinficira z UV napravo.

Vletu 2020 se je v omreZje distribuiralo 5.000 m3 pitne vode.
3.1.1 Mikrobioloka in kemijska preskusanja

Za mikrobioloske preiskave je bilo odvzetih Sest (6) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravijenih
preiskav je bil en (1) vzorec pitne vode neskladen s pravilnikom.

V vzorcu pitne vode odvzetem dne 20.10.2020 v vodohranu pred UV dezinfekcijo, so bile najdene
bakterije Escherichia coli (7 CFU/100 ml) in koliformne bakterije (10 CFU/100 ml). Isti dan je bil odvzet
tudi vzorec pitne vode v vodohranu po UV, ki je bil skladen s pravilnikom.

Za fizikalno kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode, ki je bil skladen s pravilnikom.

3.2 Preskusanja v okviru drzavnega monitoringa 2020

V okviru drzavnega monitoringa pitne vode 2020 sta bila iz omreZja Javnega vodovoda Delnice -
Podpreval odvzeta ter laboratorijsko preiskana dva (2) vzorca pitne vode v obsegu obgasnhe
mikrobioloske preiskave, meritve temperature, pH, elektriéne prevodnosti, motnosti ter preskus vonja in
okusa.

V vzorcu pitne vode odvzetem dne 05.03.2020 iz interega vodovodnega omreZja stanovanjskega
objekta, ki je priklju¢en na vodooskrbni sistem Delnice - Podpreval, so bile najdene koliformne bakterije
(7 CFUMO00 ml). Dne 12.03.2020 smo v okviru notranjega nadzora ponovno odvzeli vzorec za
mikrobioloSke preiskave. Vzorec je bil skladen s pravilnikom.

3.3 Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobioloskih in fizikalno kemijskih preskusanj pitne vode iz Javnega vodovoda Delnice -
Podpreval kaZejo, da so bili vzorci odvzeti iz omreZja vodovoda skladni z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi, razen enega vzorca, ki je bil neskladen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Ocenjujemo, da je
bila oskrba s pitno vodo v letu 2020 varna.
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Porogilo o pitni vodi iz Javnih vodovodov v upravijanju obéine Gorenja vas - Poljane za leto 2020

4. JAVNIVODOVOD FUZINE
4.1 Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodooskrbni sistem FuZzine oskrbuje s pitho vodo 48 prebivalcev v naselju FuZine in delu Trebije. Vir
pitne vode je zajetje FuZine. V vodohranu Fuzine se voda zbira iz zajetja (surova, neobdelana voda) in
iz vodooskrbnega sistema Trebija - Gorenja vas - TodraZ (dezinfekcija z natrijevim hipokloritom). Jeseni
je bil v vodohranu Fuzine namescen sistem, s katerim se surova pitna voda iz zajetja obdela z UV
dezinfekcijo.

V letu 2020 se je v omreZje distribuiralo 2.500 m? pitne vode.

4.1.1 Mikrobiolo3ka in kemijska preskusanja

Za mikrobioloske preiskave je bilo odvzetih pet (5) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravijenih
preiskav so bili vsi odvzeti vzorci skladni s pravilnikom.

Za fizikalno kemijske analize sta bila odvzeta dva (2) vzorca pitne vode, ki sta bila skladna s pravilnikom

4.2 Preskus$anja v okviru drZavnega monitoringa 2020
V okviru drzavnega monitoringa pitne vode 2020 sta bila iz omrezja Javnega vodovoda FuZine odvzeta
ter laboratorijsko preiskana dva (2) vzorca pitne vode v obsegu ob&asne mikrobioloSke preiskave,

meritve temperature, pH, elektriéne prevodnosti, motnosti ter preskus vonja in okusa.

Glede na obseg opravljenih analiz sta bila odvzeta vzorca pitne vode skladna z doloili pravilnika.

4.3 Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobioloskih in fizikalno kemijskih preskusanj pitne vode iz Javnega vodovoda FuZine
kaZejo, da so bili vsi vzorci odvzeti iz omreZja vodovoda skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.
Ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2020 varna.
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Porocilo o pitni vodi iz Javnih vodovodov v upravljanju ob¢ine Gorenja vas - Poljane za leto 2020

5. JAVNI VODOVOD LUGINE

5.1 Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodooskrbni sistem Lucine oskrbuje s pitno vodo 251 prebivalcev na obmogju Luéin, Dolgih njiv in delu
naselja Prelesje. Voda se pred distribucijo v omrezje dezinficira z UV napravo.

V letu 2020 se je v omreZje distribuiralo 18.000 m3 pitne vode.

5.1.1 Mikrobioloska in kemijska preskusanja

Za mikrobioloske preiskave je bilo odvzetih sedem (7) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravijenih
preiskav sta bila dva (2) vzorca neskladna s pravilnikom.

Dne 16.09.2020 sta bila odvzeta vzorca na zajetju Goli vrh 1 - desno (Escherichia coli 39 CFU/100 ml in
koliformne bakterije 64 CFU/100 ml) ter na zajetju Goli vrh 2 - levo (Escherichia coli 45 CFU/100 ml in
koliformne bakterije 65 CFU/100 ml). Isti dan je bil odvzet tudi vzorec pitne vode na omreZju - po UV, ki
je bil skladen s pravilnikom.

Za fizikalno kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode, ki je bil skladen s pravilnikom.

5.2 Preskusanja v okviru drzavnega monitoringa 2020

V okviru drzavnega monitoringa pitne vode 2020 sta bila iz omreZja Javnega vodovoda Lugine odvzeta
ter laboratorijsko preiskana dva (2) vzorca pitne vode v obsegu obc¢asne mikrobioloske preiskave,
meritve temperature, ph, elektriéne prevodnosti, motnosti ter preskus vonja in okusa.

V vzorcu pitne vode odvzetem dne 30.09.2020 iz internega vodovodnega omrezja objekta, ki je
prikljuéen na vodooskrbni sistem Lucine, so bile najdene koliformne bakterije (<4 CFU/100 ml). Dne
20.10.2020 smo v okviru notranjega nadzora ponovno odvzeli vzorec za mikrobioloske preiskave.
Vzorec je bil skladen s pravilnikom.

5.3 Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobiolokih in fizikalno kemijskih preskusanj pitne vode iz Javnega vodovoda Lugine
kaZejo, da so bili vzorci odvzeti iz omreZja vodovoda skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, razen
enega vzorca, ki je bil neskladen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Ocenjujemo, da je bila oskrba s
pitno vodo v letu 2020 varna.
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Porogilo o pitni vodi iz Javnih vodovodov v upravijanju obéine Gorenja vas - Poljane za leto 2020

6. JAVNI VODOVOD PODVRH - ZAPREVAL

6.1 Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodooskrbni sistem Podvrh - Zapreval oskrbuje s pitno vodo 112 prebivalcev na obmogjih Podvrh,
Cetena Ravan in Zapreval. Vir pitne vode je zajetje Javorje - vir Podvrh.

V letu 2020 se je v omreZje distribuiralo 7.000 m?3 pitne vode.

6.1.1 Mikrobiolodka in kemijska preskuSanja

Za mikrobioloske preiskave je bilo odvzetih deset (10) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravijenih
preiskav je bilo pet (5) vzorcev pitne vode neskladnih s pravilnikom.

V vzorcu pitne vode odvzetem dne 14.02.2020 v vodohranu pred UV, so bile najdene koliformne
bakterije (42 CFU/100 ml). Vzorec odvzet istega dne v vodohranu po UV je bil skladen s pravilnikom.

V vzorcu pitne vode odvzetem dne 08.04.2020 na zajetju Javorje - vir Podvrh, so bile najdene
koliformne bakterije (25 CFU/100 ml). Istega dne je bil odvzet vzorec na omreZju vodovoda, ki je bil
skladen s pravilnikom.

V vzorcu pitne vode odvzetem dne 02.06.2020 na zajetju Javorje - vir Podvrh, so bile najdene
koliformne bakterije (24 CFU/100 ml). Vzorec odvzet istega dne na omreZju, po UV dezinfekciji je bil
skladen s pravilnikom.

V vzorcu pitne vode odvzetem dne 10.09.2020 na omreZju vodovoda je bilo preseZeno skupno Stevilo
mikroorganizmov pri 22°C (210 CFU/ml). Dne 01.10.2020 se je na istem mestu odvzel ponovni vzorec
pitne vode, ki je bil skladen s pravilnikom.

V vzorcu pitne vode odvzetem dne 10.09.2020 v vodohranu pred UV, so bile najdene koliformne
bakterije (91 CFU/100 ml). Vzorec odvzet istega dne po UV je bil skladen s pravilnikom.

Za fizikalno kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode, ki je bil skladen s pravilnikom.

6.2 Preskusanja v okviru drzavnega monitoringa 2020

V okviru drzavnega monitoringa pitne vode 2020 sta bila iz omreZja Javnega vodovoda Podvrh -
Zapreval odvzeta in laboratorijsko preiskana dva (2) vzorca pitne vode v obsegu obcasne mikrobioloske
preiskave s Klostridiji, meritve temperature, pH, elektriéne prevodnosti, motnosti ter preskus vonja in
okusa.

V vzorcu pitne vode odvzetem dne 27.10.2020 iz internega vodovodnega omreZja objekta, ki je
prikljuden na vodooskrbni sistem Podvrh - Zapreval, so bile najdene koliformne bakterije (28 CFU/100
ml). Dne 27.10.2020 smo v okviru notranjega nadzora ponovno odvzeli vzorec za mikrobioloske
preiskave. Vzorec je bil skladen s pravilnikom.
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Porocilo o pitni vodi iz Javnih vodovodov v upravijanju ob&ine Gorenja vas - Poljane za leto 2020

6.3 Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobioloskih in fizikalno kemijskih preskusanj pitne vode iz Javnega vodovoda Podvrh -
Zapreval kaZejo, da so bili vzorci odvzeti iz omreZja vodovoda skladni z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi, razen dveh vzorcev. V enem primeru je bil vzorec neskladen zaradi preseZenega skupnega Stevila
mikroorganizmov pri 22°C, v drugem primeru pa zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Ocenjujemo, da
je bila oskrba s pitno vodo v letu 2020 varna.
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Porotilo o pitni vodi iz Javnih vodovodov v upravljanju ob¢ine Gorenja vas - Poljane za leto 2020

7. JAVNI VODOVOD POLJANE
7.1 Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodooskrbni sistem Poljane oskrbuje s pitno vodo 1003 prebivalce na obmogjih Poljane, Dobje,
Predmost ter del Hotovelj. Vir pitne vode je zajetje Milostovka. Pitna voda se pred distribucijo do
uporabnikov dezinficira z Natrijevim hipokloritom.

V letu 2020 se je v omreZje distribuiralo 58.000 m3 pitne vode.

7.1.1 Mikrobioloska in kemijska preskusanja

Za mikrobioloke preiskave je bilo odvzetih sedem (7) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravijenih
preiskav je bil en (1) vzorec neskladen s pravilnikom.

V vzorcu pitne vode odvzetem dne 05.11.2020 na zajetju - surova pitna voda pred obdelavo, so bile
najdene koliformne bakterije (<4 CFU/100 ml). Istega dne smo odvzeli vzorec tudi na omrezju
vodovoda, po dezinfekciji. Vzorec je bil skladen s pravilnikom.

Za fizikalno kemijske analize sta bila odvzeta dva (2) vzorca pitne vode, ki sta bila skladna s
pravilnikom.

7.2 Preskusanja v okviru drZavnega monitoringa 2020

V okviru drzavnega monitoringa pitne vode 2020 so bili iz omrezja Javnega vodovoda Poljane odvzet
Stirje (4) vzorci pitne vode v obsegu rednih mikrobioloski preiskav, meritve temperature, pH, elektricne
prevodnosti, motnosti, prisotnosti prostega klora ter preskus vonja in okusa. Pri enem od odvzetih
vzorcev so bili poleg nastetih parametrov preiskani $e: enterokoki, barva, amonij, nitrat, nitrit, kovine in
trihalometani.

Glede na obseg opravijenih analiz so bili vsi odvzeti vzorci pitne vode skladni z dologili pravilnika.

7.3 Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobiologkih in fizikalno kemijskih preskusanj pitne vode iz Javnega vodovoda Poljane
kaZejo, da so bili vsi vzorci odvzeti iz omreZja vodovoda skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.
Ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2020 varna.
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Porocilo o pitni vodi iz Javnih vodovodov v upravijanju ob¢ine Gorenja vas - Poljane za leto 2020

8. JAVNI VODOVOD STARA OSELICA - SLAJKA
8.1 Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodooskrbni sistem Stara Oselica — Slajka oskrbuje s pitno vodo 46 prebivalcev na obmogju dela Stare
Oselice, dela Hotavelj (Hotavlje 59 in 61) in dela Trebije (Trebija 16). Vir pitne vode je zajetje Jezerc.

Vletu 2020 se je v omrezje distribuiralo 2.500 m3 pitne vode.

8.1.1 Mikrobioloska in kemijska preskusanja

Za mikrobioloske preiskave so bili odvzeti Stirje (4) vzorci pitne vode. Glede na obseg opravljenih
preiskav sta bila dva (2) vzorca pitne vode neskladna s pravilnikom.

V vzorcu pitne vode odvzetem dne 08.04.2020 na zajetju so bile najdene koliformne bakterije (>100
CFU/100 ml). Istega dne smo odvzeli $e vzorec na omreZju vodovoda, ki je bil skladen s pravilnikom.
V vzorcu pitne vode odvzetem dne 01.10.2020 na zajetju so bile najdene koliformne bakterije (<4
CFU/100 ml). Istega dne smo odvzeli $e vzorec na omreZju vodovoda, ki je bil skladen s pravilnikom.

Za fizikalno kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode, ki je bil skladen s pravilnikom.

8.2 Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobioloskih in fizikalno kemijskih presku$anj pitne vode iz Javnega vodovoda Stara Oselica
- Slajka kazejo, da so bili vzorci odvzeti iz omrezja vodovoda skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.
Dva vzorca odvzeta na zajetju Jezerc sta bila neskladna zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. V letu
2020 se je izvajala temeljita sanacija zajetja, zato je ob&asno prihajalo do prisotnosti koliformnih bakterij
v pitni vodi. Sanacija zajetja se je izvajala zaradi uhajanja vode dolvodno od obstojetega zajetja, saj se
je vir vode znizal za cca 3 m.

Ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2020 varna.

S:\COZ\KR\OOZ_EVZ\Pv\2021\Letna porodila NLZOH, lokacija Kranj Stran 10 0d 13



Porogilo o pitni vodi iz Javnih vodovodov v upravijanju ob¢ine Gorenja vas - Poljane za leto 2020

9. JAVNI VODOVOD TREBIJA - GORENJA VAS - TODRAZ
9.1 Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodooskrbni sistem Trebija - Gorenja vas - Todraz oskrbuje s pitno vodo 2.340 prebivalcev na
naslednjih obmocjih: del Trebije, Podgora, del Hotavelj Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja
Dobrava, Todraz, Dobravica, del Srednja vas, Zabja vas in del Bagne. Vir pitne vode je zajetje Trebija
spodaj. Pitna voda se pred distribucijo v omreZje dezinficira z Natrijevim hipokloritom. Dezinfekcija
poteka na viru - zajetju Trebija ter dokloriranje v vodohranih Trebija, Gorenja vas in Todraz.

V letu 2020 se je v omrezje distribuiralo 140.000 m3 pitne vode.

9.1.1 Mikrobioloska in kemijska presku$anja

Za mikrobioloSke preiskave je bilo odvzetih triindvajset (23) vzorcev pitne vode. Glede na obseg
opravljenih preiskav so bili vsi odvzeti vzorci skladni s pravilnikom.

Za fizikalno kemijske analize so bili odvzeti in laboratorijsko preiskani trije (3) vzorci pitne vode. Glede
na obseg opravijenih preiskav so bili vsi odvzeti vzorci skladni s pravilnikom.

9.2 Preskusanja v okviru drzavnega monitoringa 2020

V okviru drZavnega monitoringa pitne vode 2020 so bili iz omrezja Javnega vodovoda Trebija - Gorenja
vas - TodraZ odvzeti ter laboratorijsko preiskani $tirje (4) vzorci pitne vode v obsegu rednih mikrobioloski
preiskav, meritve temperature, pH, elekiriéne prevodnosti, motnosti, prisotnosti prostega klora ter
preskus vonja in okusa. Pri enem od odvzetih vzorcev so bili poleg nastetih parametrov preiskani Se:
enterokoki, barva, amonij, nitrat, nitrit, kovine in trihalometani.

Glede na obseg opravljenih analiz so bili vsi odvzeti vzorci pitne vode skladni z dolo€ili pravilnika.

9.3 Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobioloskih in fizikalno kemijskih preskudanj pitne vode iz Javnega vodovoda Trebija -
Gorenja vas - TodraZ kazejo, da so bili vsi vzorci odvzeti iz omreZja vodovoda skladni z zahtevami
Pravilnika o pitni vodi. Ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2020 varna.
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10. JAVNI VODOVOD ZAROBAR - HLAVCE NJIVE - BRDA
10.1 Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodooskrbni sistem Zarobar - Hlavée Njive - Brda oskrbuje s pitno vodo 307 prebivalcev v naseljih
Hlavce Njive, Gorenje Brdo, Dolenje Brdo, del Malenskega vrha, del Suse in del Srednje vasi. Vir pitne
vode so zajetja Zarobar 1, 2 in 3. Pitna voda se pred distribucijo do uporabnikov dezinficira z UV
napravo.

V letu 2020 se je v omrezje distribuiralo 17.000 m3 pitne vode.

10.1.1 Mikrobioloka in kemijska presku$anja

Za mikrobioloske preiskave je bilo odvzetih Sest (6) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravijenih
preiskav sta bila dva (2) vzorca pitne vode neskladna s pravilnikom.

V vzorcu pitne vode odvzetem dne 08.04.2020 v vodohranu pred UV, so bile najdene koliformne
bakterije (56 CFU/100 ml). Istega dne smo v vodohranu odvzeli $e vzorec po UV dezinfekciji, ki je bil
skladen s pravilnikom.

V vzorcu pitne vode odvzetem dne 07.07.2020 na omrezju vodovoda so bile najdene koliformne
bakterije (5 CFU/100 ml). Istega dne je bil odvzet tudi vzorec pitne vode v vodohranu po UV dezinfekci,
ki je bil skladen s pravilnikom. Dne 13.07.2020 smo ponovno vzorcili na omrezju vodovoda. Vzorec je bil
skladen s pravilnikom.

Za fizikalno kemijske analize je bil odvzet en (1) vzorec pitne vode, ki je bil skladen s pravilnikom.

10.2 Preskusanja v okviru drzavnega monitoringa 2020

V okviru drzavnega monitoringa pitne vode 2020 sta bila iz omrezja Javnega vodovoda Zarobar -
Hlavée Njive - Brda odvzeta ter laboratorijsko preiskana dva (2) vzorca pitne vode v obsegu ob&asne
mikrobioloske preiskave, meritve temperature, pH, elektriéne prevodnosti, motnosti ter preskus vonja in
okusa.

V vzorcu pitne vode odvzetem dne 30.09.2020 iz internega vodovodnega omreZja objekta, ki je
priklju¢en na vodooskrbni sistem Zarobar - Hlavée Njive - Brda, so bile najdene koliformne bakterije (7
CFU/100 ml). Dne 20.10.2020 smo v okviru notranjega nadzora ponovno odvzeli vzorec za
mikrobioloSke preiskave. Vzorec je bil skladen s pravilnikom.
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10.3 Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobioloskih in fizikalno kemijskih presku$anj pitne vode iz Javnega vodovoda Zarobar —
Hiavée Njice - Brda kaZejo, da so bili vzorci odvzeti iz omreZja vodovoda skladni z zahtevami Pravilnika
o pitni vodi, razen dveh vzorcev, ki sta bila neskladna zaradi prisotnosti koliformnih bakterij.

Ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2020 varna.
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Tabela 1: Stevilo vseh odvzetih vzorcev in $tevilo neskladnih vzorcev pitne vode v letu
2020 (interni nadzor)

VODOVOD mikrobioloske preiskave ll::el?sllizl:rz
redne obcasne neskladen parameter | redne | obCasne

S N | Sk | S N | Sk|Ec|En|[Kb|[SM| S [N|]S| N

DELNICE - PODPREVAL

(UV)

zajetje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |0JoO[ O

omrezje, pred UV 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 [0JO[ O

omrezje, po UV 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1 [0]JO| O

FUZINE (Cl,)

zajetje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |0 0

omrezje, po dezinfekeiji 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0]1 0

LUCINE (UV)

zajetje 1in 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 |0JO]| O

omrezje, pred UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0]O 0

omrezje, po UV 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 1 [0]JO| O

PODVRH - ZAPREVAL(UYV)

zajetje 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 |0JO] O

omrezje, pred UV 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 [0]JO] O

omrezje, po UV 4 1 5 1 0 0 0 0 1 1 [0]JO] O

POLJANE (Cl,)

zajetje 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 |0]JO[ O

omreZje, po dezinfekeiji 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1 |01 0

STARA OSELICA - SLAJKA

zajetje 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 [0]JO] O

omrezje 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 [0]JO]| O

TREBIJA - GORENJA VAS -

TODRAZ (Cl,)

zajetje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |0JO] O

omrezje, po dezinfekeiji 18 0 18 5 0 5 0 0 0 0 0 |0]|3] O

ZAROBAR - HLAVCE

NJIVE — BRDA (UV)

zajetje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0]JO| O

omrezje, pred UV 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 [0]JO| O

omrezje, po UV 3 1 4 1 0 1 0 0 1 0 1 |0JO] O

Vsi vzorci skupaj 43 | 11 | 54 |12 | 2 | 14| 3 0 12 | 1 71015] 0

Legenda / opombe tabele:

S ... skladen vzorec, I:I ... neskladen vzorec, Sk ... skupaj, Ec ... Escherichia coli, En ... Enterococcus sppecies, KB ...
koliformne bakterije, SM ... skupno 3tevilo mikroorganizmov pri 22°C in pri 37°C.




Tabela 2: Stevilo vseh odvzetih vzorcev in $tevilo neskladnih vzorcev pitne vode v letu
2020 (drzavni monitoring)

VODOVOD mlkrobioloske preiskave kemijske prelfkave
redne obcasne neskladen parameter redne | obcasne
S | N [ S| S [ N [Sk|Ec|En|[Kb|[SM|S|[N]|]S|]N
DELNICE — PODPREVAL (UV)
omreZje, po UV dezinfekciji 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 21010 0
FUZINE (Cl,)
omreZje, po dezinfekciji 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 21010 0
LUCINE (UV)
omreZje, po UV dezinfekciji 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 21010 0
PODVRH - ZAPREVAL (UV)
omreZje, po UV dezinfekciji 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 21010 0
POLJANE (Cl,)
omreZje, po dezinfekciji 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0[0]1 0
TREBIJA — GORENJA VAS -
TODRAZ (ClL,)
omreZje, po dezinfekciji 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0]0]1 0

ZAROBAR — HLAVCE NJIVE —

BRDA (UV)
omrezje, po UV dezinfekeiji 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 21010 0
Vsi vzorei skupaj 6 0 6 8 4 12 0 0 4 0 j10| 0 | 2 0

Legenda / opombe tabele:

S ... skladen vzorec, N ... neskladen vzorec, Sk ... skupaj, Ec ... Escherichia coli, En ... Enterococcus sppecies, KB ...
koliformne bakterije, SM ... skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C in pri 37°C.




